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Auszug aus dem Betriebsprotokoll des Reinhaltuntysweles Attersee in Lenzing:

Zulauf:  zulaufmenge 9886
Spitzenzulauf 375
Zulauf BSB/5 258
Zulauf CSB 482
pH-Wert 7,8

Ablauf:  BSB/5 3,1
CSB 22,4
Ammonium-Stickstoff NH-4N 2,5
Nitrat-Stickstoff NO3-N 5,6
P-gesamt 0,7

Wirkungsgrade der Abbauleistungen

BSB/5 98,7
CSB 95,0
PO4-P 86,3
Ges.-N 81,3

Der Obmanni. A. Hollerwoger
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